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. Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0.
1. Zleceniodawca ul.JJagiellor’]ska 8,%2-500 Chrz:an(’)walg P
Podstawa badan zlecenie zewnetrzne numer: 682 z dnia 08.06.2015
2. Przedmiot badan
Rodzaj prébki probka wody o numerze 4531: Zagdrze "Bukowica"
Data pobrania probki / pobierajacy 13.10.2015 prébka pobrana przez zleceniodawce
Metoda pobierania probki -
Data przyjecia do badania 13.10.2015
Data wykonania badania 13.10.2015 - 19.11.2015
Stan probki bez zastrzezen
3. Wyniki badan
Badania oznaczone przez A przy kodzie metody sq akredytowane.
kod Badana cecha Jednostka Wyl.lik badafa’ia / Dopuszcz?}ga 2)
metody niepewnosé zawartosé
31 A indek§ nadrrn,anganianowy m/l <0.7 5 1
(utlenialnosé)
126 | - |chloraminy mg/l <0,05 0,5 1
96 | - |bor mg/l <0,04 1 1
46 | - lformaldehyd ug/l <6 50 1
64 | - lbromiany ug/l <2 10 1
93 | - fantymon mg/] <0,001 0,005 1
66 - larsen mg/l <0,0005 0,01 1
70 | A |srebro mg/1 <0,001 0,01 1
71 | - Jrte¢ mg/l <0,0002 0,001 1
72 | - |selen mg/1 <0,0005 0,01 1
73 | A logblny wegiel organiczny (OWO) mg/! <0,5 bez nieprawidtowych zmian| 1
75 | A ftrichlorometan (chloroform) pg/l <0,3 30 1
75 | A jpromodichlorometan ug/l <0,5 15 1
75 | A [dibromochlorometan pg/l <0,3 - 1
75 | A jtribromometan (bromoform) pg/l <0,5 - 1
75 | AETHM pg/l <0,3 100 1
75 | - [1,2-dichloroetan pg/l <0,1 3 1
75 | A [tetrachlorometan ug/l <0,9 2 1
75 | A ftrichloroeten pg/l <0,3 - 1
75 | A ftetrachloroeten pg/l <0,3 - 1
75 | A [Z trichloroetenu i tetrachloroetenu ug/l <0,3 10 1
75 | A |1,3,5-trichlorobenzen pg/l <0,13 - 1
75 | A[1,24-trichlorobenzen ug/l <0,13 - 1
75 | A |1,2,3-trichlorobenzen pg/l <0,2 - 1
75 | A [E trichlorobenzenéw pg/l <0,13 20 1
75 | A jpenzen ug/l <0,18 1 1
113 | - Jo-HCH g/l <0,002 0,1 1
113 | - |B-HCH pg/l <0,004 0,1 1
113 | - y-HCH ug/l <0,006 0,1 1
113 | - p-HCH pg/l <0,003 0,1 1
113 | - [ heksachlorocykloheksandéw (HCH) pg/l <0,002 - 1
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113 | - |heksachlorobenzen pg/l <0,002 0,1 1
113 | - jheptachlor pg/l <0,004 0,03 1
113 | - |aldryna ug/l <0,008 0,03 1
113 | - |izodryna peg/l <0,008 0,1 1
113 | - |epoksyd heptachloru pg/l <0,005 0,03 1
113 | - DDE pg/l <0,008 0,1 1
113 | - |dieldryna ug/l <0,01 0,03 1
113 | - jendryna ng/l1 <(,004 0,1 1
113 | - DDD ng/l <0,011 0,1 1
113 | - PDT pg/l <0,015 0,1 1
113 | - Metoksychlor (DMDT) pg/l <0,019 0,1 1
77 | - idicamba pg/l <0,01 0,1 1
77 | - |pbentazone ng/l <0,01 0,1 1
77 | - 2,4-D g/l <0,01 0,1 1
77 | - MCPA pg/l <0,01 0,1 1
77 - |dichlorprop (DCPP) pg/l <0,01 0,1 1
77 | - jmecoprop {MCPP) pg/l <0,01 0,1 1
77 | - pentachlorofenol (PCP) ug/l <0,01 0,1 1
88 | - [ pestycydow pg/l 0 0,5 1
77 | - [2,4,6-tréjchlorofenol pg/l <1 200 1
95 | A lbenzo(b)fluoranten pg/l <0,002 - 1
95 | A Jbenzo(k)fluoranten pg/l <0,003 - 1
95 | A |benzo(a)piren pg/l <0,003 0,01 1
95 | A |benzo(ghi)perylen ug/l <0,002 - 1
95 | A [indeno(1,2,3-cd)piren ng/l <0,004 ~ 1
95 |ARE4WWA ng/l <0,002 0,1 1
86 | - |ftalan dibutylu pg/l <0,7 20 1

Podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnodcei ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia
k = 2. Podana warto$¢ niepewnosci nie uwzglegdnia niepewnosci pobierania probki przez zleceniodawce.

Y 7godnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 1. ( Dz. U. Nr 61, Poz. 417) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (z pézniejszymi zmianami z 20 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 72, Poz. 466).

3 Osobaly autoryzujaca/e wyniki: 1 - mgr inz. Jerzy Karnas

4. Metody badawcze
Metody referencyjne sq oznaczone przez N i sq zgodne z przepisem prawa (Dz. U. Nr 61, Poz. 417 z pézniejszymi zmianami).
Kod Kod

Metody Norma/ procedura badawcza Metody Norma/ procedura badawcza
31 | N |PN-EN ISO 8467:2001 126 | N [PN-EN ISO 7393-2:2011
96 | N [PB-NL-W-21, wydanie 2 z dnia 29.04.2009r| 46 | N {PB-NL-W-11, wydanie 1 z dnia 30.10.2009r
64 | N [PN-EN ISO 15061:2003 93 | N |PERKIN ELMER
66 | N |PN-EN ISO 11969:1999 70 | N |PN-ENISO 15586:2005
71 | N [PN-EN 1483:2007 72 1 N [PN-ISO 9965:2001
73 | N |PN-EN 1484:1999 75 { N |PB-NJL-W-06, wydanie 2 z dnia 30.09.2014
113 N |PN-EN ISO 6468&:2002 77 | N |PB-NL-W-07, wydanie 1 z dnia 31.01.2007
88 | N |Dz. U.Nr 61 poz. 417/2007r 95 | N lg];]‘_fN IS0 17993:2005, z wytaczeniem pkt
86 | N [PB-NJL-W-19, wydanie 1 z dnia 31.01.2007

Ninigjsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powie%%réq,ina 2
e o

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych préobek.

i, jak tylko w catosci.
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